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摘要 对某   • 燃煤电站锅炉进行了多工况热态  ξ 排放特性测量 在利用多层前向神经网络对该锅炉的

 ξ 排放特性进行建模的基础上 将神经网络模型与模拟退火全局优化算法相结合 实现了锅炉的低  ξ 燃烧

的优化 计算得到可获得低  ξ 排放浓度的具体燃烧配风方案 文中对 种不同退火参数的模拟退火算法进行

了比较 结果说明采用 Τ   Α  的参数可以获得较好的寻优效果 本文研究结果为实现大型电站锅炉

低  ξ 燃烧控制的在线优化技术打下了基础 
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  锅炉的  ξ 排放和锅炉效率受到燃烧控

制水平的严重影响 锅炉的  ξ 排放和飞灰含

碳量的特性复杂≈ 不仅受燃烧控制参数等因

素的影响 而且受煤种 !锅炉和燃烧器结构等参

数影响 各因素之间还存在较强的耦合关系 锅

炉燃烧的复杂性导致锅炉燃烧特性模型的建立

很困难 从而使锅炉燃烧的优化控制无法进行 

目前计算流体力学方法在炉内燃烧过程的数值

模拟方面显示了巨大的能力≈  是有效的燃烧

特性建模方法 但该方法建模过程复杂 计算耗

时长 应用于燃烧过程的在线实时建模和优化

尚有较大难度 

人工神经网络方法已广泛应用于复杂对象

特性建模问题 并取得了较好的结果 ×采

用人工神经网络对一台 1  • 试验炉的污染

气体排放特性进行了建模≈ 而 讨论了

利用模糊神经网络方法对一台   • 流化床

锅炉的排放特性建模的方法≈ 本文针对某台

  • 燃煤锅炉的  ξ 排放进行了多工况实

炉热态测试 并在建立和校验大型电站锅炉的

 ξ 排放的神经网络模型的基础上开展了利用
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模拟退火算法进行大型燃煤锅炉低  ξ 燃烧

优化技术研究 

1  试验装置

某   • 四角切圆煤粉燃烧锅炉为亚临

界控制循环固态排渣锅炉 炉膛尺寸  

≅  1 炉膛四角布置切向摆动式燃烧

器 燃烧器可在上 !下方向 ? β范围内摆动 以

调节再热汽温 采用同心反切燃烧系统 配备 

台中速磨煤机和 台给煤机组成的直吹式制粉

系统 每台中速磨煤机供一层一次风 额定负荷

条件下投用 2∞层一次风 ƒ层一次风备用 锅

炉炉膛结构和燃烧器结构可参见文献≈ 

2  燃煤锅炉 ΝΟξ 排放特性的神经网络模型设

计和验证

针对该   • 锅炉常用的 种煤质进行

了热态多工况  ξ 排放特性的实炉测试 试验

采用单因素轮回试验方法 对锅炉负荷 !燃尽风

ƒ配风方式 !二次风配风方式 !煤种 !燃烧

器摆角等影响  ξ 排放特性的多个因素进行

了变工况试验 共安排了 个试验工况 如表

 表 所示 其中工况 为燃用燃料 的标准

工况 工况  ∗ 试验了燃尽风ƒ效果 工

况  和  则对二次风配风方式影响进行了试

验 工况  !试验了燃烧器摆动影响 工况  !

则试验了负荷影响 而工况 为燃用燃料 

的标准工况 试验过程中保持煤粉细度不变 锅

炉各工况的  ξ 排放浓度示于表  可见顶部

燃尽风配风方式对该炉的  ξ 排放具有很大

的影响 而二次风的配比方式 !煤种 !锅炉负荷 !

燃烧器摆动等都对  ξ 排放浓度产生影响 由

于该炉燃用着火和燃尽性能均较好的烟煤 各

工况飞灰含碳量普遍较低 

表 1  现场热态试验工况 1

×  ×

工况
总燃料量

# 

总空气量

 # 

给煤机开度  二次风门开度 

  ≤ ⁄ ∞   ≤ ≤⁄ ⁄∞ ∞ƒ

燃尽风 ƒ

开度 

 1  1 1 1 1 1       

 1  1 1 1 1 1       

 1  1 1 1 1 1       

 1  1 1 1 1 1       1

 1  1 1 1 1 1       

 1  1 1 1 1 1       

 1  1 1 1 1 1       

   1 1 1 1 1       

 1  1 1 1 1 1       

 1  1 1 1 1        

   1 1 1 1        

 1  1 1 1 1 1       

  考虑到现场数据获得及今后应用的方便

性 将可从电厂集散控制系统⁄≤≥中获得的

以下参数作为锅炉  ξ 排放特性神经元网络

模型的输入参数 入炉总燃料量 总空气量 各

给煤机开度 各二次风挡板开度 燃尽风挡板开

度 省煤器出口氧量 煤种特性 各磨煤机通风

量 而将  ξ 排放浓度作为神经网络的输出 

采用的神经元网络模型为 个输入节点 个

输出节点  个隐节点的  层前向网络 采用

现场实炉多工况试验结果对该神经元网络模型

进行了训练 训练过程中学习参数取为 1 采

用自适应的学习步长 当系统的均方误差小于

1时训练结束 共需 次循环 从而

建立了锅炉运行参数和锅炉  ξ 排放特性之

间的关系 采用实炉试验结果对训练好的神经

元模型进行了校验 结果基本令人满意 有关锅

炉  ξ 排放特性的神经网络模型的设计和验

证的具体论述可参见文献≈ 
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表 2  现场热态试验工况 2

×  × ∏

工

况

ƒ

 

氧量

 

煤种特性 磨煤机通风量# 

Χ

 

Η

 

Ο

 

Ν

 

Θ


# 

ς

 
  ≤ ⁄ ∞

风箱与炉

膛差压

°

燃烧器

摆动

 ξ 排

放浓度

1  

  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1  1 11 11 1 1 1 1

  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

 燃烧器水平摆动对应值为   工况 上摆至   工况 下摆至   

3  基于模拟退火算法的锅炉低 ΝΟξ 燃烧优化

模型的建立

火电厂锅炉系统是一种复杂的调节对象 

具有调节参数或调节作用多 扰动因素多等特

点 锅炉的输入和输出参数之间的关系往往不

能采用简单的数学表达式来表达 导致传统的

数学优化方法往往无法奏效 

模拟退火算法≥ 也称为 方

法 是一种可获得全局最优解的优化算法 高温

下物质降温时其内能随之下降 如降温过程充

分缓慢 在降温过程中物质体系始终处于平衡

状态 则降到某一低温时期内能可达到最小 这

种降温过程称为退火 模拟退火是模仿退火过

程的一种寻优方法 其大致步骤为 ≠ 随机给

定初始状态 设定合理的退火策略各参数值 

包括初始温度 Τ 降温规律等  令 ξχ  ξ 

∃ξ( ∃ξ 为小的均匀分布的随机扰动) .计算 ∃Ε

 Ε( ξχ)  Ε( ξ) ; ≈ 如 ∃Ε   ,接受 ξχ为新

状态 ,否则以概率 π  ¬[  ∃Ε/ ( κτ)] 接受

ξχ ,其中 κ为波尔兹曼常数 ; …重复步骤  !≈

直至系统达到平衡状态 ;  按步骤 ≠给定的退

火规律降温 ,再重复执行  ∗ …步 ,直至 Τ  

或某一预定的低温 .

由以上步骤可见 ,在 ∃Ε  时仍有一定概

率( Τ越高概率越大)接受 ξχ ,因而可跳出局部

最小点 ,常用的降温规律是 Τ(τ)  ΑΤ(τ 

) ,其中一般取 1 [ Α[ 1 .

以上文训练成功的锅炉  ξ 排放特性的

神经网络模型作为目标函数 采用模拟退火方

法进行了锅炉低  ξ 燃烧最优控制参数的求

解 尽管影响锅炉  ξ 排放的因素很多而且复

杂 但由于锅炉已建成 锅炉的结构参数不是运

行优化所关心的范围 优化的主要参数为运行

人员可以调整的参数 

在锅炉低  ξ 燃烧运行优化中 对于某个

具体运行工况 由于锅炉负荷一定 !燃用煤种一

定 入炉总煤量和总风量也就确定 磨煤机运行

方式确定 给煤机开度和磨煤机通风量也确定 

汽温调节需要导致燃烧器的摆角也确定 省煤

器出口氧量基本不变 风箱和炉膛之间的差压

也基本维持定值 运行人员用于降低  ξ 排放

的运行可调节参数主要为二次风和燃尽风的配

风方式 也就对应于各二次风 !燃尽风挡板开度

共计 个可调参数 出于运行安全和运行习惯 

各二次风门开度的可调范围为   ∗   燃

尽风门开度可调范围为   ∗   这些可调

范围构成了自变量的定义域 

模拟退火方法采用了 种退火方案 ≠ Τ

 Α 1  Τ  Α 1  ξ

排放神经网络模型中的其他 个输入参数采
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用工况 的输入参数 即寻找该工况下可获得

最低  ξ 排放浓度的二次风和燃尽风的配风

模式 图 示出了结合神经网络和模拟退火算

法的锅炉燃烧优化建模和优化过程 图 则给

出了 种不同退火方案下的优化过程 根据不

同迭代次数下模拟退火算法计算得到的  ξ

排放浓度值 可见整个优化过程是渐进的 迭代

图 1  锅炉燃烧优化建模和优化过程

ƒ  ×  ξ

∏ 

完成后 种退火方案获得的结果基本相当 如

表 所示 以第 种退火方案更优一些 即采用

较小的初始温度和较快的冷却速度有助于 ≥

的尽快收敛 按优化获得的风门开度方案调整

燃烧 锅炉的  ξ 排放浓度随之下降 说明通

过形成炉内分级燃烧 有效降低了锅炉的  ξ

排放 试验结果与优化结果比较 锅炉  ξ 排

放浓度要略高于优化计算获得的  ξ 排放值 

误差范围为   左右 实际与理论计算的偏差

一方面可能来源于神经网络建模时样本数量较

少 某些影响因素考虑不全 另一方面也与锅炉

运行中工况的波动等因素有关 可增加学习样

本数量 尽量完整地考虑影响因素 控制锅炉运

行中不确定的波动等以增加优化算法的准

确性 

图 2  模拟退火方法的寻优过程

ƒ  ×≥

表 3  模拟退火方法获得的优化结果 

×  ×∏≥  

参数
层

开度

层

开度

≤ 层

开度

≤⁄层

开度

⁄∞层

开度

∞ƒ层

开度

ƒ层

开度

ƒ层

开度

 ξ 浓度

# 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4  低 ΝΟξ 燃烧优化方法应用于锅炉燃烧在线

控制

上文所述的燃烧优化方法 建立在现场试

验基础上 该方法可获得比较准确的试验数据 

但要获得锅炉全面 !准确的  ξ 排放特性 仍

需针对不同煤种进行大量的试验 

  由于现场试验进行的工况数量往往有限 

会影响根据样本数据建立的神经网络模型的准

确性 但目前大型电站锅炉普遍安装了自动化

程度很高的 ⁄≤≥ 锅炉的有关操作参数可由

⁄≤≥实时采集获得 随环保要求的不断提高 在

线的烟气取样分析系统和飞灰含碳量在线监测
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仪也在大型锅炉上得到应用 可实时获得锅炉

的  ξ 排放浓度和飞灰含碳量 通过 ⁄≤≥ 的

数据接口 可以很容易地获得神经网络所需大

量的样本数据 从而获得很好的神经网络模型

准确性和实用性 结合本文提出的模拟退火寻

优技术 即可得到不同燃烧煤种 !不同负荷条件

下最低  ξ 排放的锅炉燃烧控制方案 指导运

行人员调节锅炉燃烧 由于本方法能够直接获

得各风门的开度值 因此也可作为控制参数进

入控制系统 从而为将来实现锅炉低  ξ 燃烧

的自动优化控制打下基础 

总之 采用模拟退火算法结合人工神经网

络进行锅炉的低  ξ 燃烧优化是可行的 同时

整个优化方法也可类似地推广于其他不同目的

的锅炉燃烧优化过程 
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